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Cangkang keong sumpil mengandung kitosan yang dapat digunakan sebagai bio koagulan, 
dengan penambahan inovasi ukuran kitosan berupa nano partikel di harapkan dapat 
meningkatkan efektifitasnya. Metode persiapan berupa deproteinasi, demineralisasi dan 
deasetilasi. Proses nano partikel menggunakan alat HEM, uji ukuran partikel menggunakan 
SEM dan uji gugus fungsi menggunakan FTIR.Penelitian dilakukan dalam skala laboratorium 
dengan menggunakan jartest. Variasi penelitian dilakukan pada kecepatan pengadukan cepat 
yaitu: 100 rpm,125 rpm dan 150 rpm; sedangkan untuk variasi dosis adalah 150 mg/L, 200 
mg/L, 250 mg/L dan 300 mg/L. Karakteristik kitosan yang dihasilkan untuk tiap-tiap parameter 
yaitu: warna coklat, ukuran partikel serbuk nano, kadar air 5,47 %, kadar abu 1,76 % dan 
derajat deasetil 28,63 %.Nilai konsentrasi awal air limbah untuk parameter TSS 219 mg/L, 
kekeruhan 61,9 NTU dan COD 451,8 mg/L. Penurunan konsentrasi TSS sebesar 51.14 %, 
kekeruhan 48.95 % dan COD 33.35 %. Dosis yang optimum adalah 250 mg/L dengan 
kecepatan pengadukan cepat 125rpm. 
Kata kunci: nano biokoagulan, keong sumpil, limbah cair farmasi, koagulasi, flokulasi 
 
Abstract 
[Study of Reduction in TSS, Turbidity, and COD by using Chitosan from Field Conch ( 
Faunus Aster ) as Nano Biocoagulan in Processing Waste Water of PT. Phapros Tbk 
Semarang]. Sumpil conch shell containing chitosan which can be used as bio coagulant, with 
the addition of chitosan measure innovation in the form of nano-particles is expected to 
increase its effectiveness. Supply methods such deproteination, demineralization and 
deacetylation. The nanoparticles using HEM, particle size using SEM and test the functional 
groups using FTIR.Research conducted in laboratory scale using a jar tesr. Variations in the 
research done on the stirring speed faster: 100rpm, 125rpm and 150rpm, whereas for dose 
variation is 150mg/L, 200mg/L, 250mg/L and 300mg/L. Characteristics of chitosan produced 
for each parameter : color brown, nano particle size,moisture content of 5,47%, ash content 
1,76% and degree of deacetylation 28.63 %.The value of initial concentration of wastewater for 
parameters TSS is 219 mg/L, turbidity 61,9 NTU and COD 451 mg/L. TSS concentration 
decline by 51.14 %, turbidity 48,95 % and 33.35 COD. Optimum dose is 250 mg/L with rapid 
stirring speed 125 rpm. 
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Pendahuluan 
Limbah cair industry farmasi akan 
menimbulkan pencemaran apabila
dibuang di badan air sehingga diperlukan 
bangunan IPAL. Dalam hal ini salah satu unit 
pengolahan PT Phapros Tbk yaitu koagulasi 
flokulasi menggunakan koagulan  dan flokulan 
kimiawi berupa PAC. Telah dilakukan penelitian 
pengolahan limbah cair industrri farmasi dengan 
menggunakan biokoagulan kitosan. Sumpil 
sebagai hewan Mollusca memiliki kan
kitosan pada cangkangnya, sehingga dilakukan 
penelitian lebih lanjut. Selain itu juga di 
penambahan inovasi berupa ukuran kitosan yang 
berupa nano partikel, sehingga diharapkan akan 
dapat meningkatkan efektifitas kinerja koagulan 
dalam menyisihkan konsentrasi pencemar.
Metodelogi 
Ada tiga tahapan kegiatan dalam pelaksanaan 
penelitian ini: 1) Persiapan, 2) Pelaksanaan, dan 
3) Penulisan Laporan (Gambar 2). 
 












Dalam tahap persiapan, dilakukan pembuatan 
Nano Biokoagulan Cangkang Sumpil
tahapan sebagai berikut: 
 Cangkang keong sumpil d
keringkan. 
 Cangkang Sumpil yang telah kering 
diblender, kemudian diayak dengan ayakan 
100 mesh 
 Proses proteinisasi dengan penambahan 
larutan NaOH 3 % dan pemanasan selama 
30 menit pada suhu 85oC
 Proses demineralisasi dengan penambahan 
larutan HCl 1N dan pemanasan selama 1 
jam pada suhu 75 oC 
 Proses Deasetilasi dengan penambahan 
larutan NaOH 50 % dan pemanasan selama 
1 jam pada suhu 85 oC 
 Hasil ayakan serbuk 
penggilngan (Ball Mill
(High Energy Milling) 
450rpm selama 60 menit.
 Kemudian dilakukan scanning electron 
microscop (SEM) untuk melihat ukuran 
serbuk cangkang sumpil.
 
Setelah mengatahui hasil nano
keong sumpil kemudian larutkan
Biokoagulan keong sumpil dengan 
asetat 1% didapatkan konsentrasi 10.000 
mg/L.Kemudian di ambil 15ml, 20ml, 25ml dan 
30ml untuk membuat  dosis 15
250mg/L dan 300mg/L dengan pengenceran 
aquadest sampai 100ml. 
 
Pengambilan sampel limbah dilakukan di 
ekualisasi IPAL PT Phapros Tbk 
Sampel limbah dimasukkan k
30 liter. Kemudian dilakukan uji awal limbah 
untuk mengetahui karakteristik awal dari 
Turbidity, TSS dan COD dari sampel limbah 
yang diambil. 
 
Prosedur penelitian untuk mengetahui 
pengaruh dosis koagulan cangkang sumpil
terhadap turbidity,TSS dan COD limbah cair
 
 dengan 
i cuci bersih, 
 
sumpil dilakukan 





 3 gr Nano 
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pada proses koagulasi/flokulasi pada peralatan 
jar test adalah sebagai berikut : 
1. Ambil sampel limbah cair kedalam 5 
gelas beker masing-masing sebanyak 900 
ml 
2. Kemudian dimasukan koagulan dengan 
dosis 0 mg/L (kontrol) , 150mg/L, 
200mg/L, 250mg/L dan 300mg/L.. 
3. Sampel kemudian diaduk dengan 
pengadukan cepat dengan variasi 
kecepatan (100,125 dan 150 rpm) selama 
2 menit diikuti pengadukan lambat 45 
rpm selama 15 menit  
4. Setelah pengadukan diendapkan selama 
30 menit. 
5. Setelah pengendapan, hasil diambil dan 
dilakukan pengukuran Turbiditas, TSS 
dan COD. 
 
Hasil dan Pembahasan 
Karakteristik kitosan yang dihasilkan 
dibandingkan dengan kriteria dari Protan 
Laboratories. Hasil penelitian untuk 
karakteristik ditunjukkan dalam tabel 1: 
 
Tabel 1 Karakteristik Nano Kitosan Sumpil 
 
 
Data hasil pengukuran dan analisis 
karakteristik awal limbah domestik ditampilkan 
pada Tabel 2. 
Tabel 2 Konsentrasi Awal Limbah Cair 
 
Data TSS (219 mg/L) , COD (451.8 mg/L) 
dan turbiditas 61.9 NTU.pada parameter TSS 
dan COD melebihi batas Baku Mutu yang telah 
ditentukan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah No 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu 
Limbah Cair Industri Farmasi 
 Parameter TSS 
Hasil uji Jar test untuk parameter TSS 
ditampilkan pada Tabel 3 dan Gambar 2 



















1 100 211 127 97 87 81 
2 125 203 104 84 74 76 
3 150 194 86 68 61 74 
 
Hasil penelitian menunjukkan yang paling 
baik untuk menurunkan konsesntrasi TSS adalah 
pada dosis 250 mg/L. Pada dosis 250 mg/L 
keseluruhan nilai TSS mengalami penurunan 
pada semua pengadukan,akan tetapi yang 
memberikan hasil optimum pada kecepatan 150 
rpm (rotasi per menit). Kitosan mengandung 
gugus amino yang bermuatan positif sehingga 
kitosan bersifat polikationik (Ornum, 1992). 
Gugus reaktif amino pada C-2 dan gugus 
hidroksil pada C-3 dan C-6 pada kitosan sangat 
berperan dalam aplikasinya sebagai flokulan 
(Shahidi, 1999). Gugus aktif pada kitosan 
diperankan oleh atom N dari gugus amina (NH2) 
dan gugus atom O dari gugus hidroksil (-OH) 
dimana kedua atom tersebut memiliki electron 
bebas yang dapat mengikat proton atau ion logam 
membentuk suatu kompleks. Adanya interaksi 
hydrogen ini menyebabkan kitosan dapat larut 
dalam limbah organic dan memiliki daya ikat 
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Gambar 2 Konsentrasi TSS
Berdasarkan hasil analisis grafik data 
penurunan TSS air limbah domestik, maka 
Dosis 231 mg/L Nano Biokoagulan 
Sumpil berpotensi sebagai Dosis Optimum 
dengan kecepatan Pengadukan Cepat 150
Kondisi ini berpotensi menurunkan TSS hingga 
67 mg/L. Kondisi ini perlu diteliti lebih lanjut.
 
Data Efisiensi penurunan parameter TSS 
ditampilkan pada Gambar 3
Optimum penurunan parameter TSSdengan 
penambahan Nano Biokoagulan Keong Sumpil  
adalah 51.14 % (pada dosis biokoagulan 25
mg/L dengan kecepatan pengadukan 125
Pada kondisi potensi dosis dan kecepatan 
pengadukan optimum menurunkan TSS air 
limbah domestik berpotensi mencapai 
Gambar 3 Effisiensi TSS
 Hasil Uji Turbidity 
Hasil uji Jar test untuk parameter 

































1 100 58.5 41.2 
2 125 55.6 38.5 
3 150 57.2 33.4 
 
 
Gambar 4 Konsentrasi Turbidity
 
Hasil penelitian dari penambahan 
nanobiokoagulan dapat dilihat pada  
diketahui bahwa turbidity 
industry farmasi mempunyai tingkat 
sebesar 61.9 NTU, terlihat bahwa pengaruh 
penggunaan nanobiokoagulan 
sangat nyata terhadap penyisihan kekeruhan. 
Dalam penelitian ini variasi dosis yang 
digunakan adalah 150mg/L, 200mg/L, 250mg/L 
dan 300mg/L. Pada grafik diatas pada dosis 250
mg/L kekeruhan menjadi 19.4NTU, pada dosis 
250 mg/L keseluruhan nilai turbidity 
penurunan di semua kecepatan pengadukan, 
akan tetapi memberikan hasil palin
pada kecepatan 150 rpm.  
 
Menurunnya nilai turbidity 
dosis terjadi karena pemberian koagulan pada 
dosis yang optimum membantu mengikat bahan 
pencemar lalu membuat partikel
penyebab kekeruhan yang tadinya bersifat 
menjadi tidak stabil muatannya sehingga terjadi 













33.9 23.7 26.2 
30.3 21.3 25.9 
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membentuk flok. Dengan demikian proses 
pengendapan partikel koloid pada air keruh 
berlangsung dengan baik. Terjadinya gaya tarik
menarik ini karena besarnya gaya tolak
lebih kecil dari besarnya gaya tarik
(Agriva,Tarigan,2011). 
Data Efisiensi penurunan parameter 
Turbidity ditampilkan pada Gambar
Efisiensi Optimum penurunan parameter 
Turbidity dengan penambahan kitosan cangkang 
sumpil sebagai Nano-biokoagulan48.95
dosis biokoagulan 250 mg/L dengan kecepatan 
pengadukan 150 rpm). 
 
Pada kondisi potensi dosis dan kecepatan 
pengadukan optimum pada dosis 302mg/L 
menurunkan Turbidity air limbah
berpotensi mencapai 10 NTU atau Efektifitas 
Penurunan Turbidity mencapai60.42
 
Gambar 5 Effisiensi Turbidity
 
 Parameter COD 
Hasil uji Jar test untuk parameter COD 
ditampilkan pada Tabel 7 dan Gambar 6
 














1 100 425 317 311 
2 125 432 291 271 
3 150 396 285 247 
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Hasil uji karateristik limbah air domestik 
diketahui bahwa kondisi awal COD air 
pada pengukuran adalah 451
penambahan Nano Biokoagulan 
mg/L (Kontrol), 150 mg/L, 20
dan 300 mg/L, dengan kece
Cepat: 100 rpm, 125 rpm, 1
bahwa penurunan  konsentrasi COD paling 
optimum adalah dengan dosis 
kecepatan pengadukan 150 rpm.
 
Hal ini menunjukkan bahwa Nano 
Biokoagulan Keong sumpil
efektif menurunkan COD dari kondisi awal 
451.80 mg/L hingga mencapai 216.232
Pada dosis 250 mg/L dan kecepatan pengadukan 
150 rpm. Grafik Penurunan COD dapat dilihat 
pada Gambar 6. 
Gambar 6 Konsentrasi COD
 
Sedangkan pada konsentrasi 
peningkatan konsentrasi COD pada 
hal ini disebabkan karena batas maksimum 
kemapuan koagulan untuk membentuk flok 
pada dosis 250 mg/l, selebihnya kemampuan 
koagulan untuk mengikat partikel mengalami 
penurunan. Nilai rata-rata penurunan COD 
optimum terhadap uji dengan Konsentrasi Nano 
Biokoagulan Keong sumpil
216.323 mg/L 
Efisiensi penggunaan Nano 
sumpil(Faunus Aster) terhadap perubahan 
 
limbah 
,8 mg/L. Dengan 
Keong sumpil: 0 
0 mg/L, 250 mg/L, 
patan Pengadukan 
50 rpm, diketahui 
250 mg/L dengan 
 




300 mg/L terjadi 
Gambar 6 ., 
hanya 
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konsentrasi COD ditentukan dengan menghitung 
prosentase perubahan yang terjadi terhadap 
kondisi awal (Tabel 7. dan Gambar 
Efektifitas penurunan konsentrasi COD 
ditentukan dengan menghitung prosentase  
perubahan konsentrasi COD terhadap konsentrasi 
awal COD. Pada Gambar 7.,hasil efisiensi COD 
yang paling optimum pada dosis 30
kecepatan putaran 150 rpm dengan prese
sebesar 33.34%.  
Penyisihan COD terjadi akibat proses kimia 
saat koagulan berikatan dengan partikel penyebab 
COD (proses koagulasi), juga dipengaruhi oleh 
proses flotasi. Proses flotasi menyebabkan 
terjadinya turbulensi pada limbah yang membantu 
meningkatkan suplai oksigen (Masduqi dan 
Slamet, 2002). Suplai oksigen merupakan faktor 
yang sangat berperan dalam penurunan 
konsentrasi COD (Alaerts dan Santika, 1987). 
Gambar 7 Effisiensi COD
 
Kesimpulan 
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari 
penelitian ini adalah : 
1. Dosis optimum biokoagulan cangkang sumpil
berdasarkan range dosis penelitian berada 
pada konsentrasi 250mg/L. Pada dosis ini 
koagulan dapat mengikat bahan pencemar 
yang paling optimal karena dapat 
mengendapkan partikel koloid disebabkan 
terjadinya gaya tarik-menarik menjadi 
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7.). 







pembentukan flok-flok dengan bantuan 
koagulan yang optimum ini mengakibatkan 
penyisihan Turbidity, TSS dan
2. Kecepatan Pengadukan Cepat 150 rpm 
merupakan kecepatan pengadukan yang 
optimum. Kecepatan pengadukan yang 
semakin cepat menghasilka
tak terhingga, apabila kecepatan besar akan 
menghasilkan gaya geser yang berlebihan dan 
mencegah susunan flok yang diinginkan.
3. Efisiensi penyisihan konsentrasi TSS sebesar 
51.14%, penyisihan konsentrasi
sebesar 48.95 % dan peny
33.35 %.  
4. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
antara penggunaan biokoagulan nano dengan 
biokoagulan biasa. 
Saran 
Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu :
1. Dibuatnya teknologi pembuatan kitosan agar 
lebih memudahkan ekstraksi 
cangkang sumpil.  
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
mengenai kualitas lumpur yang dihasilkan 
dari penggunaan kitosan sumpil.
3. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai 
pengaruh ukuran nano partikel terhadap nilai 
derajat deasetilasi  
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